Biologische Station Neusiedler See
Amt der Burgenlidndischen Landesregierung - Abt. 4
Seevorgeldnde 1, A-7142 ILLMITZ
Leitung: Mag. Dr. Thomas Zechmeister
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Biologische Station Tel 057 600
Neusiedler See e-mail post.bs-ilimitz@bgld.gv.at
llimitz, am 19.11.2021
2.8 Probe P21907.08
Probeneingangsnummer P21907.08

Bezeichnung

Ortsnetz Rudersdorf-Berg (Versorgungsbereich
Weichenberg), Berggasthaus Pfingstl Herren WC,

Waschbecken

Lokalaugenschein durchgefiihrt von

Gerhard Kliba

Proben entnommen durch

Gerhard Kliba

SENSORISCHE UNTERSUCHUNGEN

Parameter Einheit Ergebnis w PW Methode
Féarbung farblos farblos - ONORM M 6620
Triibung klar klar - ONORM M 6620
Geruch geruchlos geruchlos - ONORM M 6620
Geschmack ohne ohne - ONORM M 6620
PHYSIKALISCHE PARAMETER

Parameter Einheit Ergebnis w PW Methode
Wassertemperatur °C 14,2 <25 - DIN 38404-4
pH-Wert 7,7 6,5-9,5 - EN ISO 10523
eleoktrische Leitfahigkeit bei uSlem 430 <2500 4 ——
20°C
MIKROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG

Parameter Einheit Ergebnis w PW Methode
Koloniebildende Einheiten |
bei 22°C in 1 ml 4 <100 - EN ISO 6222
Koloniebildende Einheiten

i w2 lo]
bei 37°C in 1 ml 0 <20 EN ISO 6222
Coliforme Bakterien in 100 mi 10 0 - ISO 9308-1
Escherichia coli in 100 mi 0 - SO 9308-1
Enterokokken in 100 mi 0 - 1SO 7899-2
CHEMISCHE UNTERSUCHUNG

Parameter Einheit Ergebnis w PW Methode
Gesamtharte °dH 8,7 = - DIN 38409-6
Carbonathérte °dH 8,7 - - DIN 38409-6
Mineralséureharte °dH 0,0 - - DIN 38409-6
Eisen mgfl 0,07 <0,2 - EN ISO 11885:2009
Mangan mg/l 0,01 <0,05 - EN IS0 11885:2009
Calcium mg/l 39 <400 - EN ISO 14911
Magnesium mg/l 14 <150 - EN ISO 14911
Hydrogencarbonat mg/| 261 - - DIN 38409-7
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Parameter Einheit Ergebnis w PW Methode
Carbonat mg/l 0 - - DIN 38409-7
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